
J-Y(St)Y 4x2x0,8

3 x ...... E30

Am jeweis letzten Bus Teilnehmer ist ein Abschlusswiderstand 
120 Ohm über die freien Klemen  A - B anzubringen   

Jede  CPS-Anlage hat im Standard 2 Bus-Abgänge 
„Bus extern 1" und „Bus extern 2".
Beide Bus-Abgänge sind mit 2 Klemmen ausgeführt Somit können Sie 
folgende Bus Verkabelung realisieren: 

1.)   2 Bus Stränge mit jeweils max. 1000m 
       an „Bus extern 1" und „Bus extern 2".

2.)  4 Bus Stränge wie in der Zeichnung, wobei die                                        
      gesamte Länge von „Bus extern 1a“ + „Bus extern 1b“
      max. 1000m ist und die gesamte Länge von
      „Bus extern 2a“ + „Bus extern 2b“ max.1000m ist.
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