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Einbauanleitung und Abmessungen zu den EI60 Flammboxen

H
öh

e

Schranktüre

PVC - Abdeckung

Aufbaurost

Flammbox

Die Kabel-Einführung
muss bauseits EI60
abgedichtet werden.

Die Abdeckung muss ausgeschnitten werden.
 Auf keinen Fall als Gehäuse-Abdeckung verwenden.

Tiefe

Notstrom-Relais
Bepue

  Die Flammbox soll in der Verteilanlage
möglichst ganz unten plaziert werden.

Flammbox EI60  (Promatect - H, Wanddicke 20mm)

Wurde genehmigt durch die:


